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Bar-le-Duc, le 31 janvier 2024

Controle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SIE LAFFON DE LADEBAT - SIELL

Prélévement : 00119168 Prélevéle: 22 janvier 2024 a 09h29
Unité de gestion : 0272 SIE LAFFON DE LADEBAT - SIELL par: N.THOMAS, EUROFINS
Installation : uDI SENONVILLE Type d'eau: EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Point de surveillance : 0000000055 CONC. SENONVILLE
Commune : VALBOIS
Localisation exacte : 6 RUE DE L ECOLE, ROBINET CUISINE
Analyses effectuées par : EUROFINS HYDROLOGIE EST 5401
Type de I'analyse : DINO3 Référence laboratoire : 24M005297-002 TSISE:  31/01/2024
Mesures terrain Limites de qualité Références de qualité
Résultats inférieure supérieure inférieure supérieure
Température de I'eau 7,1 °C 25,00
Température de l'air 19,0 °C
Couleur (qualitatif) 0
Aspect (qualitatif) 0
Odeur (qualitatif) 1
Saveur (qualitatif) 2
pH 7,6 unité pH 6,50 9,00
Chlore total 0,21 mg(CI2)/L
Chlore libre 0,19 mg(CI2)/L
Chlore combiné <0,05 mg(ClI2)/L

Commentaires
EAU PRESENTANT UNE ODEUR DE CHLORE

Résultats d'ana|yses Limites de qualité Références de qualité
‘ Résultats inférieure ‘ supérieure inférieure ‘ supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité néphélométrique NFU ‘ <0,1 NFU ‘ ‘ ‘ ‘ 2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bactéries aérobies revivifiables a 22°- 68h ‘ 1 n/mL ‘ ‘ ‘ ‘

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de I'eau mise en distribution doivent étre affichées dans les 2 jours aprés réception (art.D.1321-104 du CSP)
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Résultats d'analyses

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bactéries aérobies revivifiables a 36°- 44h
Bactéries coliformes /100mI-MS
Entérocoques /100mI-MS
Escherichia coli /100ml - MF

MINERALISATION
Conductivité a 25°C

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4)

Nitrates (en NO3)

Résultats

<1
<1
<1
<1
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Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure
0
0
0
200,00 1 100,00
0,10
50,00

Conclusion sanitaire sur I'ensemble des résultats

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour I'ensemble des paramétres mesurés.

Pour le Préfet,
Pour la directrice générale de I'ARS,
Par délégation,
La responsable du service Eau,

Séverine COUDERT

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de I'eau mise en distribution doivent étre affichées dans les 2 jours aprés réception (art.D.1321-104 du CSP)
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